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TABLEAU 1

COÙTS SUPPLÉMENTAIRES APPROXIMATIFS (EN DOLLARS CANADIENS) DES
INSTALLATIONS A DOUBLE INTERVALLE À LA STATION LORAN-C DE WILLIAMS
LAKE

POINT

1. Plancher des ordinateurs

CAPITAL
(milliers $)

97

E&E ANNUELS
(milliers S)

2. Source d'électricité primaire

Amélioration du transformateur
et de la ligne électrique

Câblage du bâtiment

3. Électricité

4. Pièces de rechange

5. Éventualités

6. COCO

7. Hausse du coût du contrat ADGA

8 Amélioration de la climatisation

9 Honoraires de TPC et de l'expert-
conseil

10 Amélioration du groupe électrogène
diesel de secours

TOTAL

Non-requis

300

* Les montants des points 2 et 8 sont des estimations faites à
partir d'un scénario des coûts les plus élevés. Ils seront
corrigés une fois que l'étude de l'expert-conseil aura été
terminée et examinée par la USCG.

Le tableau ne comprend pas les dépenses que la
effectuées ou qu'elle effectuera en rapport avec
l'amélioration de l'alimentation électrique
climatisation.

USCG a déjà
l'examen de
et de la


